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8.8 При удалении продуктов горения непосредственно из помещений 

площадью более 3000 м2 их необходимо разделять на дымовые зоны 

площадью не более 3000 м2 каждая, а также учитывать возможность 

возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, 

обслуживаемую одним дымоприемным устройством, следует 

принимать не более 1000 м2. 

8.9 Удаление продуктов горения непосредственно из помещений 

одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать 

вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с 

дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые 

фонари. Из примыкающей к окнам зоны шириной ≤15 м допускается 

удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых 

находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола. 

 


